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SK Návod na montáž, prevádzku a údržbu
KOMFORTNÉ VETRANIE OBYTNÝCH PRIESTOROV
CWL - 180 Excellent
Slovenský | Zmeny vyhradené! 
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Normy

-

- DIN EN 12100/1+2 

- DIN EN ISO 13857

- DIN EN 349  

- VDE 0700/500 

- EN 60335/1   
 EN 60730  

Normy a predpisy
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KROKU OPIS
TOVÁRENSKÉ
NASTAVENIE NASTAVENIE ROZSAHU KROK OBRAZOVKE +

SYMBOLY

01  50 m3 0 m3 3

02 75 m3 50 m3 3 5 m3

03 100 m3 50 m3 3 5 m3

04 150 m3 50 m3 3 5 m3
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09 VYPNUTÉ

-

- CV+WTW
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11 0 m3 -50 m3 3 1 m3
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OPIS TOVÁRENSKÉ
 NASTAVENIE ÚPRAVA ROZSAHU KROK VKE + SYMBOLY

35 CO2
VYPNUTÉ -

36 2 400

400-2000 25

37 2 1200

38 2 400

39 2 1200

40 2 400

41 2 1200

42 2 400

43 2 1200

44

45 1 0 - 1 - SW NCP
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433 4327
A 395 4356

2 A 326 4413

2 A 209 4528
A+ 970 8465
A+ 932 8521

2 A+  863 8633

2 A+  746 8857
388 1957

E 350 1970

2 E 281 1996

2 E 164 2047
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VYHLÁSENIE O ZHODE

     

    

     

     2014/35/EU
     2014/30/EU
     RoHS 2011/65/EU  
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