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SK Návod na montáž, prevádzku a údržbu
KOMFORTNÉ VETRANIE OBYTNÝCH PRIESTOROV
CWL - 300/400 Excellent
Slovenský | Zmeny vyhradené! 
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Normy -

-

- DIN EN 12100/1+2 

- DIN EN ISO 13857

- DIN EN 349  

- VDE 0700/500 

- EN 60335/1   
 EN 60730  

Normy a predpisy
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1 1669013
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2 2137965

3 2745155

4 2745156

5 2071761

2071545

6 2745157

7 2745158

8 2745159

9 2745160

10 2745161

11 1800137

1800138

12 1800139

1800140

13 2745404

14 2745405

 



 30 64 847_202103

KROKU
OPIS

TOVÁRENSKÉ
 NASTAVENIE

ÚPRAVA ROZSAHU KROK
TEXT NA OBRAZO-

VKE + SYMBOLY

01 CWL-300 50 m3 0 m3 3

CWL-400 50 m3 0 m3 3

02 CWL-300 100 m3 50 m3 3

5 m3

 WL-400 100 m3 50 m3 3

03 CWL-300 150 m3 50 m3 3

5 m3

CWL-400 200 m3 50 m3 3

04 CWL-300 225 m3 50 m3 3

5 m3

CWL-400 300 m3 50 m3 3

05

06

07 0

08

09 0

10 VYPNUTÉ  CV+WTW
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12 0 m3 -100 m3 3 1 m3
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15 0   
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KROKU OPIS TOVÁRENSKÉ 
NASTAVENIE ÚPRAVA ROZSAHU KROK TEXT NA OBRAZO-

VKE + SYMBOLY
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OPIS TOVÁRENSKÉ
 NASTAVENIE ÚPRAVA ROZSAHU KROK TEXT NA OBRAZO-

VKE + SYMBOLY

35 CO2
VYPNUTÉ -

36 2 400

400-2000 25

37 2 1200

38 2 400

39 2 1200

40 2 400

41 2 1200

42 2 400

43 2 1200

44

45 1 0 - 1 - SW NCP
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Typ ovládania  

A 308 4403
A 294 4425

2 A 269 4469

2 A+ 216 4557
A+ 845 8613
A+ 832 8656

2 A+  806 8742

2 A+  753 8915
E 263 1991
E 250 2001

2 E 224 2021

2 E 171 2061 

92 W

50Pa

Pozor!
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Typ ovládania -
 

A  346 4371
A 331 4395

2 A 301 4442

2 A+ 240 4536
A+ 883 8551
A+ 868 8597

2 A+ 838 8690

2 A+ 777 8875
E 301 1977
E 286 1987

2 E 256 2009

2 E 195 2051

142 W

50Pa

Pozor!
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VYHLÁSENIE O ZHODE

3064847
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