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Instrucciones sobre la  documentación

1 Instrucciones sobre la 
documentación

1.1 Documentos aplicables conjuntamente

Para el operario técnico

1.2 Conservación de la documentación

1.3 Símbolos e indicaciones de advertencia 
empleados



Instrucciones sobre la documentación 

Picto-
grama

Palabra de 
señalización

Explicación

¡Peligro!

¡Peligro!
electrocución

¡Aviso!

¡Precaución!

Tabla 1.1
advertencia

1.3.1 Estructura de las indicaciones de advertencia

Palabra de señalización
Tipo y origen del peligro.



Seguridad y normas

2 Seguridad y normas

2.1 Uso conforme a lo prescrito

2.2 Indicaciones generales de seguridad 



Seguridad y normas

Evitar el riesgo de quemaduras

Impedir un funcionamiento incorrecto

Evitar daños por heladas



Descripción del aparato

3 Descripción del aparato

Funcionamiento automático programado

Funcionamiento de verano

Funcionamiento permanente

Funcionamiento reducido

Funcionamiento latente

Funcionamiento deshollinador



Descripción del aparato

Calefacción

Reducido
Funcionamiento reducido

ACS 1H

Bloqueo de teclado

Horarios programados

mado

Conmutación invierno / verano

T-CMB RE/VE (Reducción ECO)



Manejo

4 Manejo

4.1 Esquema general del módulo de mando BM

Fig. 4.1 Módulo de mando BM

Normal
Reducido

ACS 1H
Info



Manejo

4.2 Esquema pantalla

Temperatura ambiente, temperatura de la caldera, 
temperatura del circuito mezclador o temperatura 
del agua caliente de la instalación solar

Horario y temperatura exterior

Día de la semana

…

Flecha izquierda

Flecha derecha



Manejo

Indicación de estado

Símbolos intermitentes

Normal

ACS 1H 

Reducido

Indicadores de funcionamiento

Quemador ON

A1



Manejo

4.3 Modos de funcionamiento

4.4 Modo de funcionamiento automático 
programado

Funcionamiento automático 
programado

Fig. 4.2 Ejemplo de horario de conexión



Manejo

4.4.1 Ajustar funcionamiento de verano

Modo de verano 

4.4.2 Modo de funcionamiento permanente

Modo de funcionamiento 
permanente



Manejo

4.4.3 Ajustar funcionamiento reducido

Modo reducido 

4.4.4 Modo de funcionamiento latente

Modo latente



Manejo

4.4.5 Ajustar el funcionamiento de deshollinador

modo de deshollinador



Manejo

4.4.6 Adaptar brevemente la temperatura ambiente

y la 



Manejo

4.5 Iniciar calentamiento

Normal
Normal

Pulse la tecla Normal

Modo de calefacción 

Normal antes de lo 

Reducido

NORMAL



Manejo

4.6 Iniciar Reducido

Reducido
Reducido

Pulse la tecla Reducido

Modo reducido Modo latente
,

Reducido antes de 

Normal

REDUCIDO



Manejo

4.7 Iniciar ACS 1H

ACS 1H

Pulse la tecla ACS 1H

Agua caliente 

ACS 1H antes de lo 

ACS 1H



Manejo

4.8 Indicar Información

Info

Info

Pulse la tecla Info

Info



Ajustes básicos

5 Ajustes básicos

Fig. 5.1 Estructura de menú del módulo de 
mando BM

mezcl 7

t-aca

idioma

bloq. tecl

fctrefrig

temrefrig

horario

fecha

proghorario

cal directo

mezcl 1

Ver

ajuste inic

proghorario

tecnico

volver

Valores
teóricos / 

reales

Para el 
técnico

Cons amb

Cons amb r

curva pend

influ amb *

cam inv/ver

t-cmb re/ve

horario cal

horario acs

horario rec **

cal directo

mezcl 1

mezcl 2

mezcl 7

lu - vi

sa - do

Lun 

mar

mie

jue

vie

sab

dom

instalación

conectados



Ajustes básicos

VOLVER

BLOQ. TECL.

VER

VOLVER

CONS AMB

BLOQ. TECL



Ajustes básicos

5.1 Ajustar la hora (horario de invierno / verano)

AJUSTE INIC

HORARIO

tecla Info

HORARIO



Ajustes básicos

5.2

AJUSTE INIC

FECHA

tecla Info

2012

24.02

fctrefrig



Ajustes básicos

5.3 Ajustar temperatura diurna (Normal)

AJUSTE INIC

CAL DIRECTO ó bien MK1 … MK7.

CONS AMB

tecla Info

CONS AMB



Ajustes básicos

5.4 Ajustar la temperatura del agua caliente

¡Peligro!
¡Peligro de quemaduras por agua caliente en caso 
de preparación térmica solar del agua caliente!

¡Peligro!
¡Riesgo de escaldadura por agua caliente!

AJUSTE INIC

T-ACS

tecla Info

50.0

T-ACS



Ajustes básicos

5.5 Ajustar temperatura de ahorro (Reducido)

AJUSTE INIC

CAL DIRECTO ó bien MK1 … MK7.

CONS AMB R

tecla Info

CONS AMB R



Ajustes básicos

5.6 Horarios de conexión



Ajustes básicos

5.6.1 Horarios de conexión preprogramados

Tabla A.2 Horarios de conexión preprogramados

Programa-
ción horaria

Blo-
que

Horario
de
co-

nexión

Cal. directo Mezclador
Agua

caliente
Circulación

ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF

Lun

Mar

Mie

Jue

Sab



Ajustes básicos

5.6.2 Seleccionar programación horaria

AJUSTE INIC

CAL DIRECTO ó bien MK1 … MK7.

PROGHORARIO

1
2
3

tecla Info

PROGHORARIO



Ajustes básicos

5.6.3 Programar periodos de calefacción

PROGHORARIO

CALEFACCIÓN

CAL DIRECTO ó bien MK1 … MK7.

tecla Info

PROG HORAR



Ajustes básicos

tecla Info



Ajustes básicos

5.6.4 Programar horarios de agua caliente 

PROGHORARIO

HORARIO ACS

tecla Info

PROG HORAR 1



Ajustes básicos

5.6.5 Programar horarios de bombas de circulación

PROGHORARIO

CIRCULACIÓN

tecla Info

PROG HORAR



Ajustes básicos

5.7 Ajustar bloqueo de teclas

AJUSTE INIC

BLOQ. TECL.

ON
OFF

tecla Info

BLOQ. TECL.

BLOQ. TECL



Ajustes básicos

5.8

El

AJUSTE INIC

CAL DIRECTO ó bien MK1 … MK7.

INFLU AMB

ON
OFF

tecla Info

INFLU AMB



Ajustes básicos

5.9 Ajuste invierno / verano

Cambio invierno / verano

AJUSTE INIC

CAL DIRECTO ó bien MK1 … MK7.

CAM INV/VER

tecla Info

CAM INV/VER



Ajustes básicos

5.10 Ajuste T-CMB RE/VE

AJUSTE INIC

CAL DIRECTO ó bien MK1 … MK7.

T-CMB RE/VE

tecla Info

T-CMB RE/VE



Ajustes básicos

5.11 Ajustar curva de calentamiento

CURVA PEND se muestra sólo en instala

¡Precaución!
¡Riesgo de daños por altas temperaturas de salida!

tecla Info



Ajustes básicos

5.12 Ajustar idioma

AJUSTE INIC

IDIOMA

tecla Info

ESPANOL



Ajustes básicos

5.13
bomba de calor

AJUSTE INIC

FCTREFRIG

tecla Info

On

FCTREFRIG



Ajustes básicos

5.14

AJUSTE INIC

TEMREFRIG

tecla Info

25.0 °C

TEMREFRIG



Consejos de ahorro energético

6 Consejos de ahorro energético

Temperatura ambiente (temperatura diurna)

Válvulas termostáticas

Mantenimiento de la instalación de calefacción 

Radiadores de libre acceso



Consejos de ahorro energético

¡Mantenga el calor en la estancia; incluso por la 
noche!

Ventilar

Purga de los radiadores

Modo de funcionamiento reducido, temperatura de 
ahorro

Bomba de circulación



Avisos y averías

7 Avisos y averías

7.1 Mantenimiento

MANTENIMIENTO

7.2 Avería

7.2.1 Aviso en el calefactor

Indicación por 
anillo luminoso

intermitente

intermitente

encendida

Tabla 7.1
calefactor

MANTENIM

ANOMALIA 04



Datos técnicos

8 Datos técnicos

Denominación

Tabla 8.1 Datos técnicos



Anexo

Anexo

Cuadro de indicaciones de la tecla-Info

Info VER

Ver Nombre

T-ACS

ACS SOLAR 1 *

ACS SOL 24 H *

PANEL 1 *

PANEL 24 H *

RETORNO *

CAUDAL *

ACS SOLAR 2 *

ACS SOL 24 H *

PANEL 2 *

PANEL 24 H *

ACS SOLAR 1 *

ACS SOL 24 H *

Tabla A.1 Ver (continúa en la página siguiente)



Anexo

Ver Nombre

HRS. DE SERVICIO 1 *
**

HRS. DE SERVICIO 2 *
**

HRS. DE SERVICIO 3 *
**

SOL. RENDIMIENTO *

RENDIMIENTO DÍA *
**

REND KWH *

REND MWH *

ESTADO SOL 1 *

ESTADO SOL 2 *

ESTADO SOL 3 *

T-EXTERIOR

T-EXTER MED

T-EXT 24 H

T-AMBIENTE

Tabla A.1 Ver (avanzar a la página siguiente)



Anexo

Ver Nombre

T-AMBIENTE 1

2 7
*

PROG FUNC

T-COMUN *

T-CALDERA

MEZCLADOR 1

2 7
*

RETORNO

ESTADO CALD

HFUNC

INICIOQUEM

Tabla A.1 Ver (continuación)

cero



Anexo

Tabla de estado del aparato de calefacción (HG)

Estado
HG

 Indicaciones

Standby

combinados

Funcionamiento en inercia de la bomba 

con acumulador

del acumulador

contacto cerrado

contacto cerrado

de combustión



Anexo

Vista general de los parámetros de ajustes básicos

Tabla A.3 Vista general de los parámetros de ajustes 
básicos

Parámetros
Intervalo de 

ajuste
Ajuste de 

fábrica
Ajuste

personalizado

Horario

OFF

OFF

OFF



Índice de términos técnicos

Índice de términos técnicos

Bloqueo de teclas

Bomba de circulación

Calefacción

Carga del acumulador

Circuito de calefacción



Índice de términos técnicos

Circuito de mezclador

Curva pend

eBUS

Función anti-legionella

Modo de funcionamiento reducido



Índice de términos técnicos

Modo de funcionamiento de deshollinador

Nivel de experto

Preparación del agua caliente

Protección antiheladas

Secuencia



Índice de términos técnicos

T-CMB RE/VE

Temperatura de ahorro

Temperatura de salida
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