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1. Auftraggeber Firma WOLF GmbH
Industriestralle 1
D-84048 Mainburg

2. Auftragsumfang  Erstellung eines Hygiene — u. Sicherheitstechnischen Gutachtens tber der
Type/Baureihe Wolf Comfort-Compakt CKL- Innengerite,
CKL- wetterfeste Gerite

3.Priifnormen und Regelwerken

Folgende Prifberichte und Regelwerke wurden zur Begutachtung herangezogen:
Priifbericht des Amtssachversténdigen fur Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen Ing.Wésch.
Darin wurde zur Uberprifung die ONORM H 6020,ONORM EN 1886, ONORM EN 13053 u. VDI 6022

in der jeweils glltigen Fassung angewandt.

4. Priifergebnis
Bei der Begutachtung wurde festgestellt, dass die Liftungsgerate der Baureihen CKL- Innen,

CKL- Wetterf.Gerate den unter Punkt 3 angefihrten Priifnormen und dem Prifbericht entsprechen.

Es bestehen daher gegen den Einsatz der raumlufttechnischen Liftungsgeréte der

Baureihen Wolf Comfort-Kompakt CKL-Innen,CKL-Wetterf. im Gesundheitswesen keine Bedenken.
Das Prifergebnis gilt fUr einen begrenzten Zeitraum bis inklusive September 2023.

Werden zukUnftig an der Baureihe bauliche und funktionelle Anderungen vorgenommen,so ist
neuerlich um eine Begutachtung durch den Amtssachversténdigen notwendig.

Eine Ergénzung dieses Gutachtens ist dann zu veranlassen, wenn grundséatzliche Anderungen von
mafRgebenden NORMEN und ein Glitigkeitsende von Prufergebnissen offiziell vorliegt
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